Medidas de la iluminación realizadas por Pablo Cepero 
el 25 de abril de 2009 en la Ciudad Universitaria de Madrid
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Iluminancia media (lux)
Uniformidad media Um   (Relación entre iluminancia mínima y media) 
Uniformidad general Ug (Relación entre iluminancia mínima y máxima)
	Posición
	
	Iluminancia (lux)
	Um
	Ug

	Paraninfo-Físicas 1
	
	16.85
	0.34
	0.18

	Paraninfo-Físicas 2
	Focos encendidos
	23.93
	0.41
	0.18

	Paraninfo-Físicas 2
	Focos apagados
	15.51
	0.39
	0.19

	Paraninfo-Físicas 3
	Focos encendidos
	35.91
	0.57
	0.37

	Paraninfo-Físicas 3
	Focos apagados
	18.78
	0.39
	0.19

	Paraninfo-Derecho 1
	
	18.22
	0.43
	0.21

	Paraninfo-Derecho 2
	Focos encendidos
	22.98
	0.28
	0.18

	Paraninfo-Derecho 2
	Focos apagados
	14.29
	0.29
	0.14

	Botánico-Farmacia
	
	0.94
	0.00
	0.00

	Botánico-Biológicas
	
	9.85
	0.30
	0.15

	Medicina 1
	
	13.11
	0.23
	0.04

	Medicina 2
	
	13.85
	0.20
	0.02

	Fachada Físicas
	Luminarias antiguas
	1.97
	0.25
	0.03

	Parque de Ciencias
	Luminarias antiguas
	3.14
	0.10
	0.02

	Fachada Derecho
	Luminarias antiguas
	3.80
	0.24
	0.05

	Fachada Derecho
	Luminarias nuevas
	23.63
	0.01
	0.01

	Parque de Letras 1
	Luminarias antiguas
	10.81
	0.52
	0.33

	Parque de Letras 1
	Luminarias nuevas
	29.84
	0.31
	0.15

	Parque de Letras 2
	
	71.79
	0.32
	0.20

	Informática
	
	45.02
	0.46
	0.09


